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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este memorial foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer as diretrizes básicas que devem 

ser seguidas pelos construtores dos serviços das instalações hidrossanitárias bem como 

apresentar os critérios que nortearam a execução dele, quais sejam: modo de operação das 

bombas e sistema de esgotamento sanitário. O memorial foi dividido em duas partes distintas, 

a saber: 

 

a) MEMORIAL DESCRITIVO – Aqui são apresentadas as afirmações contidas em plantas 

além de estabelecer os parâmetros do projeto. 

 

b) RELAÇÃO DE MATERIAL - Destina-se a fundamentar o futuro orçamento de 

execução da obra. 

 

1.1 DEFINIÇÕES 
 

Os padrões técnicos aqui adotados estão de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR 

5626/98, 8160/99 e 10844/89. Todos os materiais foram especificados levando em consideração 

primordialmente a qualidade bem como levamos em consideração àqueles materiais que, 

atendendo à premissa acima, sejam encontrados com facilidade no comércio local. Em caso de 

divergência entre estas especificações e os projetos executivos, considerar-se-á prioritariamente 

os dados desta especificação e em segundo lugar os projetos executivos. Em caso de divergência 

entre valores cotados e o desenho em escala, serão consideradas, para efeito de cálculo, as cotas. 

Em caso de eventual impossibilidade de aplicação de algum material ou processo, o 

construtor deverá submeter uma ou mais opções ao Eng. projetista, que concordará ou não 

com as sugestões apresentadas por escrito. Todo o material empregado deverá ser novo, estar 

em bom estado e de acordo com estas especificações. A expressão “similar” quando 

empregada, refere- se a produtos de idêntica qualidade e característica, que serão submetidas 

previamente à aprovação do Engenheiro projetista.
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2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

 
 

2.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 
 

A alimentação da água potável será feita pela concessionária, até o hidrômetro a ser instalado, 

com nicho próprio, junto ao alinhamento da edificação, do qual será ligada ao reservatório 

inferior e bombeado para  o reservatório tipo castelo d´água, de onde sairá as derivações que 

alimentará os ambientes por gravidade. 

 

O reservatório contará com torneira de boia para garantir o volume, e para manutenção será 

utilizado extravasor PVC Ø60 mm para evitar o transbordamento de água do reservatório e será 

utilizado tubulação de limpeza PVC Ø 60 mm com registro de esfera. 

 

A saída da alimentação do reservatório será provida de registro de gaveta de PVC, com 

tubulação PVC Ø32 mm e Ø50 mm, formando assim o barrilete. Do barrilete derivará para as 

colunas de água fria. 

 

Na mesma tubulação da alimentação terá um suspiro para a saída de ar que possa interferir no 

funcionamento da alimentação. 

 

Todos os ramais possuirão registros de gaveta com canopla cromadas individuais, para permitir 

seu isolamento do restante da rede. 

 

As torneiras de bancada e as esperas para as duchas higiênicas utilizarão PVC Ø 25 mm, e serão 

conectadas às respectivas esperas, com ligações flexíveis Ø15 mm. 

 

Os vasos serão do tipo caixa acoplada com coluna de PVC Ø 25 mm. 

 
Toda tubulação de água fria de consumo, será executada em PVC rígido soldável. 

 
O diâmetro inicial da coluna e suas reduções progressivas foram calculados levando-se em 

consideração as perdas de carga, vazão de cada aparelho e a possibilidade de uso simultâneo na 

hora de maior consumo. 

 

As tubulações deverão respeitar uma profundidade mínima de 10 cm ou maior de escavação 

em função das passagens de outras tubulações e vigas baldrames.
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2.1.1 Legenda de Símbolos 
 

Legenda detalhada 

 

 

 

 

 

 Alimentador Predial  

Metais  

Registro de esfera  

3/4" 1pç  

PVC misto soldável  

Colar de tomada em PVC  

3/4" 1pç  

Joelho 90 soldável c/ rosca  

25 mm - 3/4" 1pç  

PVC rígido soldável  

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro  

25 mm - 3/4" 1pç  

 

 

 

 

 
 

 

 Hidrômetros  

Ferro maleável classe 10  

Bujão  

3/4" 1pç  

Contraporca  

3/4" 1pç  

Cotovelo 90  

3/4" 3pç  

Luva  

3/4" 2pç  

Tubo de aço galvanizado  

20 mm - 3/4" 1m  

Tê  

3/4" 1pç  

Metais  

Registro de Pressão DOCOL JET 30  

3/4" 1pç  

 

 

 Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável  

Metais  

Registro de gaveta bruto ABNT  

3/4" 1pç  

PVC rígido soldável  

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro  

25 mm - 3/4" 2pç  

 

 

 

 Registro de Pressão com PVC soldável  

Metais  

Registro de pressão c/ canopla cromada  

3/4" 1pç  

PVC misto soldável  

Luva soldável c/ rosca  

25 mm -3/4" 1pç  

PVC rígido soldável  

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro  

25 mm - 3/4" 1pç  

 

 

 Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC 
soldável 

 

Metais  

Registro de gaveta c/ canopla cromada  

3/4" 1pç  

PVC rígido soldável  

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro  

25 mm - 3/4" 2pç  
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2.2 ESGOTO SANITÁRIO 

 

Os vasos sanitários serão escoados por tubos PVC Ø 100 mm, ligados à caixa de passagem de 

esgoto, os lavatórios serão ligados diretamente a rede por tubos PVC Ø 50 mm ou às respectivas 

caixas sifonadas por tubos PVC Ø 40 mm, e as caixas sifonadas dos banheiros serão ligadas 

aos respectivos ramais primários, por tubos PVC Ø 50 mm, o ramal primário será ligado a 

coluna de ventilação por tubo de PVC Ø 50. 

 

As tubulações deverão respeitar uma profundidade mínima de 10 cm ou maior de escavação 

em função das passagens de outras tubulações e vigas baldrames. 

 

As caixas sifonadas dos banheiros serão de PVC Ø 150 mm ou Ø 100 mm, com grelha e saída 

Ø 50 mm. 

 

O destino dos efluentes dos esgotos sanitários serão encaminhados ao Tanque Séptico e 

Sumidouro, onde receberão tratamento adequado, e infiltrará no solo. 

 

2.2.1 Legenda de Símbolos 
 

Legenda detalhada 
 

 

 Ar condicionado Split  

PVC Esgoto  

Curva 90 curta  

40 mm 2pç  

Tubo rígido c/ ponta lisa  

40 mm 2m  

 
 

 

 Bebedouro  

PVC Esgoto  

Curva 90 curta  

40 mm 1pç  

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário  

40 mm - 1.1/2" 1pç  

Tubo rígido c/ ponta lisa  

40 mm 0.6m  

 

 

 

 

 Bocal semi-circula com terminação  

Calha em PVC  

Bocal semi-circular  

125 mm x 88 mm 1pç  

Cabeceira direita semi-circular  

125 mm 1pç  

Joelho 60° circular  

88 mm 2pç  

Condutor pluvial  

Circular em PVC  

88 mm 1m  

 

 

 Bocal semi-circular s/ terminação  

Calha em PVC  

Bocal semi-circular  

125 mm x 88 mm 1pç  

Joelho 60° circular  
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1pç 40 mm 
Curva 90 curta 

1m 88 mm 
Circular em PVC 
Condutor pluvial 

2pç 88 mm 

PVC Esgoto 
1pç 100 mm - 40 mm 

Ralo sifonado alt. reg. saída 40 
PVC Acessórios 
Chuveiro Residencial 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bucha de redução longa 

PVC Esgoto 

Bucha de redução longa 

50 mm - 40 mm 1pç 

 
Cabeceira semi-circular direita 

Calha em PVC 

Cabeceira direita semi-circular 

125 mm 1pç 

 
Cabeceira semi-circular esquerda 

Calha em PVC 

Cabeceira esquerda semi-circular 

125 mm 1pç 

 
Caixa Sifonada 

PVC Acessórios 

Caixa sifonada 

100x100x50 1pç 

 
Caixa de areia pluvial simples 

Caixas de Passagem 

Caixa de areia pluvial sem grelha 

CA- 60x60cm 1pç 

 
Caixas Inspeção Esgoto Sifonada 

Caixas de Passagem 

Caixa de inspeção de esgoto sifonada 

CES- 60x60 cm 1pç 

 
Caixas de passagem 

Caixas de Passagem 

Caixa de passagem modulada 

DN 50 cm 1pç 
 

 

 
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário 

PVC Esgoto 

Curva 45 longa 

100 mm 1pç 

 
Joelho 45 

PVC Esgoto 

Joelho 45 

40 mm 1pç 
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 Junção simples c/ redução  

PVC Esgoto  

Junção simples  

75 mm - 50 mm 1pç  

Redução excêntrica  

75 mm - 50 mm 1pç  

 

 

 
 

 

 Lavatório Residencial com sifão  

PVC Acessórios  

Sifão de copo p/ pia e lavatório  

1" - 1.1/2" 1pç  

Válvula p/ lavatório e tanque  

1" 1pç  

PVC Esgoto  

Curva 90 curta  

40 mm 1pç  

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário  

40 mm - 1.1/2" 1pç  

Tubo rígido c/ ponta lisa  

40 mm 0.6m  

 

 

 

 

 Pia de Cozinha Residencial com Sifão 
50mm 

 

PVC Acessórios  

Sifão de copo p/ pia e lavatório  

1" - 2" 1pç  

Válvula p/ pia  

1" 1pç  

PVC Esgoto  

Joelho 90  

50 mm 2pç  

Tubo rígido c/ ponta lisa  

50 mm - 2" 0.6m  

 

 

 Ramais de Ventilação  

PVC Esgoto  

Joelho 90  

50 mm 1pç  

Tê sanitário  

50 mm - 50 mm 1pç  

 

 

 
 

 

 Tanque de Lavar Roupas DN 40mm  

PVC Acessórios  

Sifão flexível c/ Adaptador  

1.1/2" - 1.1/2" 1pç  

Válvula p/ tanque  

1 1/2" 1pç  

PVC Esgoto  

Curva 90 curta  

40 mm 1pç  

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário  

40 mm - 1.1/2" 1pç  

Tubo rígido c/ ponta lisa  

40 mm 0.6m  

Joelho 90- coluna 

PVC Esgoto 

Joelho 90 

50 mm 1pç 

 
Junção simples 

PVC Esgoto 

Junção simples 

100 mm- 100 mm 1pç 
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Te 90 

PVC Esgoto 

Tê 90 

40 mm 1pç 

 
Terminal de ventilação- coluna 

PVC Esgoto 

Terminal de ventilação 

50 mm 1pç 

 
Vaso Sanitário c/ J90º 

PVC Esgoto 

Joelho 90 

100 mm 1pç 

 
Vaso Sanitário c/ curva 90º 

PVC Esgoto 

Curva 90 curta 

100 mm 1pç 

 
Vaso Sanitário c/ tê 

PVC Esgoto 

Tê sanitário 

100 mm - 100 mm 1pç 

 

 

 

3 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL 

 
 

3.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 

Os tubos de água fria serão de PVC marrom soldável. Os locais, diâmetros e comprimentos 

deverão seguir como previsto no projeto. 

 

Todos os tubos deverão ser fixos com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em lajes ou vigas 

com parafusos. As distâncias entre os apoios deverão respeitar as recomendações dos 

fabricantes. 

 

As conexões de água fria serão de PVC marrom soldável, quando para saída de consumo as 

conexões serão de PVC azul com rosca de latão com a finalidade de abastecer aparelhos 

sanitários. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. 

 

Os registros de pressão ou gaveta serão instalados nos locais previstos no projeto, terão a 

finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da instalação.
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As peças terminais para a ligação de aparelhos, tês ou joelhos serão sempre de PVC azul com 

bucha de latão. 

 

Os lavatórios, mictórios e vasos sanitários serão ligados aos respectivos ramais de espera com 

engates flexíveis. 

 

Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. 

 

 

3.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na 

separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT 

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

 

Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável, e série “N” Normal os quais tem a 

finalidade de conduzir o esgoto sanitário até sistema de tratamento de esgoto. Os locais, 

diâmetros, comprimentos e inclinações deverão seguir como previsto no projeto. 

 

As conexões de esgoto serão de PVC branco soldável, e série “N” Normal os quais tem a 

finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o esgoto sanitário até o sistema de 

tratamento de esgoto. Os locais, diâmetros e inclinações deverão seguir como previsto no 

projeto. 

 

Todos os tubos deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em lajes ou 

vigas com parafusos. As distâncias entre os apoios deverão respeitar as recomendações dos 

fabricantes. 

 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 

devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade 

constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

 

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento 

de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a
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TANQUE 

SÉPTICO 
SUMIDOURO 

colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou 

irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a 

integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos 

deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a 

tráfego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após 

recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades 

abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que 

impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

 

3.3 TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO 

 

O sistema foi elaborado devido à inexistência de rede pública de esgotamento sanitário no local 

onde está instalada a Escola, faz-se necessária à implantação de um sistema individual de 

tratamento de esgoto. De modo a atender a legislação vigente neste município, o projeto 

elaborado contempla: tanque séptico e sumidouro, para tratamento e destinação final do 

efluente. 

 

Fluxograma dos Processos de Tratamento implantado 

 

 

3.3.1 Tanque séptico 

 

São câmaras convenientemente construídas para deter os despejos domésticos e/ou indústrias, 

por um período especificamente estabelecido e tem a capacidade de dar ao esgoto um grau de 

tratamento compatível com sua simplicidade de modo a permitir a sedimentação dos sólidos e 

a retenção do material graxo contido nos esgotos, transformando-os bioquimicamente em 

substâncias e compostos mais simples e estáveis. Esse tipo de tanque séptico consiste em um 

tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos e águas servidas), retém a parte sólida e inicia 

o processo biológico de purificação da parte liquida (efluente).
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Sua finalidade é reter os despejos, durante esse período ocorre o processo de sedimentação de 

70% dos sólidos em suspensão e com isso ocorre a formação do lodo. Os sólidos que não 

decantam são formados por gorduras, óleos e graxas, que ficam retidos na superfície livre do 

líquido, estes denominados de escumas. Porém o lodo e a escuma formados são consumidos 

por bactérias anaeróbias, causando assim a destruição dos organismos patogênicos. Após esse 

processo passam adquirir um efluente mais adequado a ser lançado no seu destino. 

 

Para tanques sépticos o modelo construtivo e os requisitos de estabilidade são: 

 
a) Em geral, atendidos por construções em alvenaria de tijolo inteiro (espessura de 20 cm 

a 22 cm, fora revestimento) ou por concreto armado, moldado no local, com espessura 

de 8 cm a 10 cm. É admissível também o uso de outros materiais e componentes pré- 

fabricados, como anéis de concreto armado, componentes de poliéster armado com fibra 

de vidro e chapas metálicas revestidas. Nestes casos, a resistência especificada pode ser 

atingida mediante espessuras inferiores às indicadas para construção convencional. 

 

b) A laje de fundo deve ser executada antes da construção das paredes, exceto nos casos 

plenamente justificados. 

 

c) Os tanques devem ser estanques; os construídos em alvenaria devem ser revestidos, 

internamente, com material de desempenho equivalente à camada de argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 1,5 cm. 

 

Procedimentos de limpeza e manutenção: 

 
a) O lodo e a escuma acumulados nos tanques devem ser removidos a intervalos 

equivalentes ao período de limpeza do projeto, no período de 1(um) ano. 

 

b) O intervalo pode ser encurtado ou alongado quanto aos parâmetros de projeto, sempre 

que se verificarem alterações nas vazões efetivas de trabalho com relação às estimadas. 

 

c) Quando da remoção do lodo digerido, aproximadamente 10% de seu volume devem ser 

deixados no interior do tanque. 

 

d) A remoção periódica de lodo e escuma deve ser feita por profissionais especializados 

que disponham de equipamentos adequados, para garantir o não-contato direto entre
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pessoas e lodo. É obrigatório o uso de botas e luvas de borracha. Em caso de remoção 

manual, é obrigatório o uso de máscara adequada de proteção. 

 

e) Anteriormente a qualquer operação que venha a ser realizada no interior dos tanques, as 

tampas devem ser mantidas abertas por tempo suficiente à remoção de gases tóxicos ou 

explosivos (mínimo:5 min). 

 

3.3.2 Sumidouro 

 

É a unidade de depuração e de disposição final do efluente de tanque séptico verticalizado. 

 
No sistema de disposição final do efluente no pavimento térreo, os detalhes construtivos 

exercem influência fundamental na sua durabilidade e funcionamento, devendo ser observados 

os seguintes aspectos: 

 

a) A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 1,50 m. 

 
b) Todas as tubulações de transporte de esgoto do sistema devem ser protegidas contra 

cargas rodantes, para não causar extravasamento ou obstrução do sistema. 

 

c) Os sumidouros devem ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolos, assentes com 

juntas livres, ou de anéis (ou placas) pré-moldados de concreto, convenientemente 

fundos, e ter enchimento no fundo de cascalho, ou pedra britada.
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ANEXO A – MEMORIAL DE CÁLCULO RESERVATÓRIOS– AF 

A Escola contará com um reservatório tipo castelo d’ água com 15000. 

Tabela de consumo 
 

Tipo de 
edificação 

Consumo AF 
(l/dia) 

Unidade Número 

Escola 
(externato) 

50 Por pessoa 170 

 

Consumo diário: 8.5 m³/dia 

Castelo d’ água 

 

Volume estimado Reservatório Superior 

 

 
V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) * (% do 

volume da edificação) /100 * (% do volume no reservatório superior) /100 

V = 17 m³ 

 

 
Peça adotada 

Será adotado 1 reservatório 15 m³. 

Volume efetivo: 15 m³
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DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS DE ÁGUA FRIA PARA CADA APARELHO: 

 
Coluna AF-1 (Térreo) 

Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.43 22 1.19 0.10 3.10 3.20 
0.080 

2 
0.08 2.90 0.10 1.76 1.68 

4-5 0.43 22 1.19 0.00 0.01 0.01 
0.080 

2 
0.00 2.80 0.00 1.68 1.68 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.22 1.68 0.50 

Situação: Pressão suficiente 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 
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Coluna AF-2 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 

5-6 0.28 28 0.47 2.53 3.10 5.63 
0.011 

5 
0.07 2.90 0.00 1.51 1.45 

6-7 0.25 22 0.68 0.10 3.10 3.20 
0.030 

7 
0.03 2.90 0.10 1.55 1.52 

7-8 0.25 22 0.68 0.00 0.01 0.01 
0.030 

7 
0.00 2.80 0.00 1.52 1.52 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.38 1.52 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 
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PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-3 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 

5-6 0.25 28 0.41 1.75 2.40 4.15 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.51 1.48 

6-7 0.25 22 0.68 0.10 1.50 1.60 
0.030 

7 
0.02 2.90 0.10 1.58 1.56 

7-8 0.25 22 0.68 0.00 0.01 0.01 
0.030 

7 
0.00 2.80 0.00 1.56 1.56 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.34 1.56 0.50 

Situação: Pressão suficiente 
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Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 0.90 2.70 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-4 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.25 28 0.41 0.97 3.10 4.07 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.37 1.34 

6-7 0.25 22 0.68 0.10 1.50 1.60 
0.030 

7 
0.02 2.90 0.10 1.44 1.42 

7-8 0.25 22 0.68 0.00 0.01 0.01 
0.030 

7 
0.00 2.80 0.00 1.42 1.42 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.48 1.42 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-5 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 
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4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.40 28 0.66 3.18 0.90 4.08 
0.021 

1 
0.09 2.90 0.00 1.37 1.29 

6-7 0.25 28 0.41 0.97 3.10 4.07 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.29 1.25 

7-8 0.25 22 0.68 0.10 1.50 1.60 
0.030 

7 
0.02 2.90 0.10 1.35 1.33 

8-9 0.25 22 0.68 0.00 0.01 0.01 
0.030 

7 
0.00 2.80 0.00 1.33 1.33 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.57 1.33 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 

soldável 
1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-6 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.40 28 0.66 3.18 0.90 4.08 
0.021 

1 
0.09 2.90 0.00 1.37 1.29 

6-7 0.31 28 0.52 2.10 4.60 6.70 
0.013 

7 
0.09 2.90 0.00 1.29 1.19 

7-8 0.31 22 0.86 0.10 1.50 1.60 
0.045 

5 
0.03 2.90 0.10 1.29 1.27 

8-9 0.31 22 0.86 0.00 0.01 0.01 
0.045 

5 
0.00 2.80 0.00 1.27 1.27 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.63 1.27 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-7 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 
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Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.37 20 1.17 0.10 3.10 3.20 
0.086 

0 
0.06 2.90 0.10 1.28 1.21 

5-6 0.37 20 1.17 0.00 0.01 0.01 
0.086 

0 
0.00 2.80 0.00 1.21 1.21 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.69 1.21 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-8 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo
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Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.37 22 1.00 0.10 3.10 3.20 
0.059 

7 
0.06 2.90 0.10 1.21 1.15 

6-7 0.37 22 1.00 0.00 0.01 0.01 
0.059 

7 
0.00 2.80 0.00 1.15 1.15 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.75 1.15 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 25 mm 1 0.01 0.01 
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Coluna AF-9 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.68 28 1.12 0.24 0.90 1.14 
0.052 

7 
0.06 2.90 0.00 1.11 1.05 

6-7 0.66 28 1.09 5.29 6.10 
11.3 

9 
0.050 

8 
0.58 2.90 0.10 1.15 0.57 

7-8 0.66 28 1.09 0.00 0.01 0.01 
0.050 

8 
0.00 2.80 0.00 0.57 0.57 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 1.33 0.57 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 
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PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 2 0.90 1.80 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-10 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.50 28 0.83 4.64 6.10 
10.7 

4 
0.031 

1 
0.33 2.90 0.00 1.44 1.11 

4-5 0.50 22 1.37 0.10 1.50 1.60 
0.103 

3 
0.06 2.90 0.10 1.21 1.15 

5-6 0.50 22 1.37 0.00 0.01 0.01 
0.103 

3 
0.00 2.80 0.00 1.15 1.15 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.75 1.15 0.50 

Situação: Pressão suficiente 



26 

 

 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva de correr p/ tubo 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-11 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.30 28 0.49 1.83 4.60 6.43 
0.012 

7 
0.08 2.90 0.00 1.68 1.60 

4-5 0.16 28 0.27 2.67 2.40 5.07 
0.004 

5 
0.02 2.90 0.00 1.60 1.58 

5-6 0.16 20 0.52 0.10 1.50 1.60 
0.021 

2 
0.01 2.90 0.10 1.68 1.67 

6-7 0.16 20 0.52 0.00 0.01 0.01 
0.021 

2 
0.00 2.80 0.00 1.67 1.67 



Situação: Pressão suficiente 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.23 1.67 0.50 

 

 

 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 8 1.50 12.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-12 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.25 28 0.41 0.28 0.90 1.18 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.68 1.67 

4-5 0.25 20 0.80 0.10 1.50 1.60 
0.044 

2 
0.02 2.90 0.10 1.77 1.75 

5-6 0.25 20 0.80 0.00 0.01 0.01 
0.044 

2 
0.00 2.80 0.00 1.75 1.75 



Situação: Pressão suficiente 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.15 1.75 0.50 

 

 

 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 6 1.50 9.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-13 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.30 28 0.49 1.83 4.60 6.43 
0.012 

7 
0.08 2.90 0.00 1.68 1.60 

4-5 0.25 20 0.80 0.10 3.10 3.20 
0.044 

2 
0.03 2.90 0.10 1.70 1.67 

5-6 0.25 20 0.80 0.00 0.01 0.01 
0.044 

2 
0.00 2.80 0.00 1.67 1.67 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.23 1.67 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-14 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 



30 

 

 

5-6 0.28 28 0.47 2.53 3.10 5.63 
0.011 

5 
0.07 2.90 0.00 1.51 1.45 

6-7 0.13 28 0.22 3.29 2.40 5.69 
0.003 

2 
0.02 2.90 0.00 1.45 1.43 

7-8 0.13 22 0.37 0.10 1.50 1.60 
0.010 

4 
0.01 2.90 0.10 1.53 1.53 

8-9 0.13 22 0.37 0.00 0.01 0.01 
0.010 

4 
0.00 2.80 0.00 1.53 1.53 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.37 1.53 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-15 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 42.39 8.40 
50.7 

9 
0.001 

9 
0.09 3.80 3.80 4.70 4.61 

2-3 0.10 22 0.27 20.36 4.51 
24.8 

7 
0.006 

1 
0.15 0.00 -2.90 1.71 1.56 

3-4 0.13 22 0.37 0.96 2.40 3.36 
0.010 

4 
0.03 2.90 0.10 1.66 1.62 

4-5 0.13 22 0.37 0.00 0.01 0.01 
0.010 

4 
0.00 2.80 0.00 1.62 1.62 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.28 1.62 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 3 1.50 4.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 3 0.90 2.70 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 5 1.20 6.00 

PVC Luva soldável 25 mm 2 0.01 0.02 

 

Coluna AF-16 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.68 28 1.12 0.24 0.90 1.14 
0.052 

7 
0.06 2.90 0.00 1.11 1.05 

6-7 0.13 22 0.37 0.46 4.30 4.76 
0.010 

4 
0.03 2.90 0.10 1.15 1.13 

7-8 0.13 22 0.37 0.00 0.01 0.01 
0.010 

4 
0.00 2.80 0.00 1.13 1.13 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.77 1.13 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 2 0.90 1.80 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 1 1.20 1.20 

PVC Luva de correr p/ tubo 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-1 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 
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Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.16 8.80 
19.9 

6 
0.001 

9 
0.04 3.80 1.00 1.90 1.86 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 0.01 0.01 
0.001 

9 
0.00 2.80 0.00 1.86 1.86 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.04 1.86 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 

soldável 
1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 3 1.50 4.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-2 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico)
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Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 

 

 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.19 11.80 
42.9 

9 
0.001 

9 
0.08 3.80 1.00 1.90 1.82 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 0.01 0.01 
0.001 

9 
0.00 2.80 0.00 1.82 1.82 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.08 1.82 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-3 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva de correr p/ tubo - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a.



35 

 

 

 

 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.12 13.00 
60.1 

2 
0.001 

9 
0.11 3.80 1.00 1.90 1.79 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 0.01 0.01 
0.001 

9 
0.00 2.80 0.00 1.79 1.79 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.90 0.11 1.79 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 

soldável 
1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-4 (Térreo) 

 

 
Conexão analisada 

Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento Térreo 

Nível geométrico: 2.80 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a.
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 42.39 8.40 
50.7 

9 
0.001 

9 
0.09 3.80 3.80 4.70 4.61 

2-3 0.10 22 0.27 20.26 4.50 
24.7 

6 
0.006 

1 
0.15 0.00 -2.80 1.81 1.66 

3-4 0.10 22 0.27 0.00 0.01 0.01 
0.006 

1 
0.00 2.80 0.00 1.66 1.66 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.90 0.24 1.66 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 3 1.50 4.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 3 0.90 2.70 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 3 1.20 3.60 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-1 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Te de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 



37 

 

 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.75 28 1.23 0.00 3.10 3.10 
0.062 

6 
0.19 2.90 0.00 1.66 1.46 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.34 1.46 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

 

Coluna AF-2 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Te 90 soldável c/ redução lateral - 32 mm- 25mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 

5-6 0.28 28 0.47 2.53 3.10 5.63 
0.011 

5 
0.07 2.90 0.00 1.51 1.45 

6-7 0.28 28 0.47 0.00 3.10 3.10 
0.011 

5 
0.04 2.90 0.00 1.45 1.41 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.39 1.41 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

 

Coluna AF-3 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 
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Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 

 

 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 

5-6 0.25 28 0.41 1.75 2.40 4.15 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.51 1.48 

6-7 0.25 28 0.41 0.00 1.50 1.50 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.48 1.46 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.34 1.46 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 0.90 2.70 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-4 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal
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Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.25 28 0.41 0.97 3.10 4.07 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.37 1.34 

6-7 0.25 28 0.41 0.00 1.50 1.50 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.34 1.32 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.48 1.32 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-5 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta
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Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.40 28 0.66 3.18 0.90 4.08 
0.021 

1 
0.09 2.90 0.00 1.37 1.29 

6-7 0.25 28 0.41 0.97 3.10 4.07 
0.009 

3 
0.04 2.90 0.00 1.29 1.25 

7-8 0.25 28 0.41 0.00 1.50 1.50 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.25 1.24 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.56 1.24 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 
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Coluna AF-6 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.47 28 0.78 4.17 3.10 7.27 
0.028 

1 
0.20 2.90 0.00 1.58 1.37 

5-6 0.40 28 0.66 3.18 0.90 4.08 
0.021 

1 
0.09 2.90 0.00 1.37 1.29 

6-7 0.31 28 0.52 2.10 4.60 6.70 
0.013 

7 
0.09 2.90 0.00 1.29 1.19 

7-8 0.31 28 0.52 0.00 1.50 1.50 
0.013 

7 
0.02 2.90 0.00 1.19 1.17 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.63 1.17 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 
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PVC Te 90 soldável 32 mm 3 3.10 9.30 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-7 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Te de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.85 28 1.41 0.00 3.10 3.10 
0.079 

2 
0.25 2.90 0.00 1.18 0.93 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.87 0.93 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 
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PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

 

Coluna AF-8 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Te de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.77 28 1.27 0.00 3.10 3.10 
0.066 

1 
0.20 2.90 0.00 1.11 0.91 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.89 0.91 0.50 

Situação: Pressão suficiente 
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Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

 

Coluna AF-9 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.68 28 1.12 0.24 0.90 1.14 
0.052 

7 
0.06 2.90 0.00 1.11 1.05 

6-7 0.66 28 1.09 5.19 4.60 9.79 
0.050 

8 
0.50 2.90 0.00 1.05 0.56 

7-8 0.66 28 1.09 0.00 1.50 1.50 
0.050 

8 
0.08 2.90 0.00 0.56 0.48 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 1.32 0.48 0.50 

Situação: Pressão insuficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 2 0.90 1.80 

 

Coluna AF-10 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.50 28 0.83 4.64 6.10 
10.7 

4 
0.031 

1 
0.33 2.90 0.00 1.44 1.11 

4-5 0.50 28 0.83 0.00 1.50 1.50 
0.031 

1 
0.05 2.90 0.00 1.11 1.06 
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Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.74 1.06 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-11 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.30 28 0.49 1.83 4.60 6.43 
0.012 

7 
0.08 2.90 0.00 1.68 1.60 
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4-5 0.16 28 0.27 2.67 2.40 5.07 
0.004 

5 
0.02 2.90 0.00 1.60 1.58 

5-6 0.16 28 0.27 0.00 1.50 1.50 
0.004 

5 
0.01 2.90 0.00 1.58 1.57 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.23 1.57 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 8 1.50 12.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-12 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 
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2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.25 28 0.41 0.28 0.90 1.18 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.68 1.67 

4-5 0.25 28 0.41 0.00 1.50 1.50 
0.009 

3 
0.01 2.90 0.00 1.67 1.66 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.14 1.66 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 6 1.50 9.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-13 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Te de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.39 28 0.64 0.28 1.50 1.78 
0.020 

1 
0.04 2.90 0.00 1.72 1.68 

3-4 0.30 28 0.49 1.83 4.60 6.43 
0.012 

7 
0.08 2.90 0.00 1.68 1.60 

4-5 0.30 28 0.49 0.00 3.10 3.10 
0.012 

7 
0.04 2.90 0.00 1.60 1.56 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.24 1.56 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 7 1.50 10.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 3.10 3.10 

 

Coluna AF-14 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.75 28 1.23 0.16 1.50 1.66 
0.062 

6 
0.10 2.90 0.00 1.76 1.66 

3-4 0.61 28 1.00 0.97 0.90 1.87 
0.043 

5 
0.08 2.90 0.00 1.66 1.58 

4-5 0.38 28 0.63 2.44 0.90 3.34 
0.019 

1 
0.06 2.90 0.00 1.58 1.51 

5-6 0.28 28 0.47 2.53 3.10 5.63 
0.011 

5 
0.07 2.90 0.00 1.51 1.45 

6-7 0.13 28 0.22 3.29 2.40 5.69 
0.003 

2 
0.02 2.90 0.00 1.45 1.43 

7-8 0.13 28 0.22 0.00 1.50 1.50 
0.003 

2 
0.00 2.90 0.00 1.43 1.43 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.37 1.43 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 1 1.50 1.50 

 

Coluna AF-15 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 
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Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 42.39 8.40 
50.7 

9 
0.001 

9 
0.09 3.80 3.80 4.70 4.61 

2-3 0.10 22 0.27 20.36 4.51 
24.8 

7 
0.006 

1 
0.15 0.00 -2.90 1.71 1.56 

3-4 0.13 22 0.37 0.86 1.20 2.06 
0.010 

4 
0.02 2.90 0.00 1.56 1.54 

4-5 0.13 22 0.37 0.00 1.20 1.20 
0.010 

4 
0.01 2.90 0.00 1.54 1.52 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.28 1.52 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 3 1.50 4.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 3 0.90 2.70 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 5 1.20 6.00 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AF-16 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água:
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Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.99 28 1.63 0.35 1.50 1.85 
0.133 

4 
0.25 2.90 0.00 1.69 1.44 

3-4 0.85 28 1.41 0.25 3.10 3.35 
0.079 

2 
0.27 2.90 0.00 1.44 1.18 

4-5 0.77 28 1.27 0.05 0.90 0.95 
0.066 

1 
0.06 2.90 0.00 1.18 1.11 

5-6 0.68 28 1.12 0.24 0.90 1.14 
0.052 

7 
0.06 2.90 0.00 1.11 1.05 

6-7 0.13 22 0.37 0.36 3.10 3.46 
0.010 

4 
0.01 2.90 0.00 1.05 1.04 

7-8 0.13 22 0.37 0.00 1.20 1.20 
0.010 

4 
0.01 2.90 0.00 1.04 1.03 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.77 1.03 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 3.10 6.20 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

PVC Te de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 2 0.90 1.80 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 1 1.20 1.20 

 

Coluna AL-1 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta
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Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 11.26 8.81 
20.0 

7 
0.001 

9 
0.04 3.80 0.90 1.80 1.76 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 1.50 1.50 
0.001 

9 
0.00 2.90 0.00 1.76 1.76 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.04 1.76 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 4 1.50 6.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 0.90 0.90 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-2 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal
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Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 
 

 
 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 31.29 11.81 
43.1 

0 
0.001 

9 
0.08 3.80 0.90 1.80 1.72 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 1.50 1.50 
0.001 

9 
0.00 2.90 0.00 1.72 1.72 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 

1.80 0.08 1.72 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 

soldável 
1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 6 1.50 9.00 

PVC Te 90 soldável 32 mm 1 3.10 3.10 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 0.90 0.90 

PVC Luva soldável 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-3 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 32 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico)
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Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a. 

 

 

 

Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 47.22 13.01 
60.2 

3 
0.001 

9 
0.11 3.80 0.90 1.80 1.69 

2-3 0.10 28 0.16 0.00 1.50 1.50 
0.001 

9 
0.00 2.90 0.00 1.69 1.68 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.12 1.68 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 5 1.50 7.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 1 3.10 3.10 

PVC Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 0.01 0.01 

 

Coluna AL-4 (coberta) 

 

 
Conexão analisada 

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável) 

Pavimento coberta 

Nível geométrico: 2.90 m 

Processo de cálculo: Universal 

 

Tomada d´água: 

Caixa d'água - 15000L (Reservatório cilíndrico) 

Nível geométrico: 3.70 m 

Pressão inicial: 0.90 m.c.a.
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Trech 

o 

Vazã 

o 

(l/s) 

Ø 

(mm 

) 

Veloc 

. 

(m/s) 

Comprimento (m) J 

(m/m 

) 

Perda 

(m.c.a. 

) 

Altur 

a 

(m) 

Desníve 

l 

(m) 

Pressões 

(m.c.a.) 

Condut 

o 

Equiv 
. 

Tota 

l 

Disp 
. 

Jusant 

e 

1-2 0.10 28 0.16 42.39 8.40 
50.7 

9 
0.001 

9 
0.09 3.80 3.80 4.70 4.61 

2-3 0.10 22 0.27 20.36 4.51 
24.8 

7 
0.006 

1 
0.15 0.00 -2.90 1.71 1.56 

3-4 0.10 22 0.27 0.00 1.20 1.20 
0.006 

1 
0.01 2.90 0.00 1.56 1.55 

 

 

 

 
Pressões (m.c.a.) 

Estática 

inicial 

Perda de 

carga 

Dinâmica 

disponível 

Mínima 

necessária 
1.80 0.25 1.55 0.50 

Situação: Pressão suficiente 

 

 
 

Conexões L equivalente (m) 

Material Grupo Item Quant. Unitária Total 

RCi Caixa d'água 15000L 1 0.00 0.00 

PVC 
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC 
soldável 

1" 1 0.30 0.30 

PVC Joelho 90 soldável 32 mm 3 1.50 4.50 

PVC Te 90 soldável 32 mm 2 0.90 1.80 

PVC Te 90 soldável c/ redução lateral 32 mm- 25mm 3 0.90 2.70 

PVC Joelho 90 soldável 25 mm 4 1.20 4.80 

PVC Luva soldável 25 mm 1 0.01 0.01 
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ANEXO B – MEMORIAL DE CÁLCULO – CAIXA DE GORDURA 

 
Dados: 

Número de cozinhas: Duas cozinhas 

Tipo de caixa: Simples (CGS) 

Altura sobressalente: 25 cm 

 

Volume estimado: 

V = 31 l 

 

 
Dimensões: 

Profundidade total: 50 cm 

Profundidade útil: 25 cm 

Diâmetro: 40 cm 

Volume de retenção: 31.4 l
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ANEXO C – MEMORIAL DE CÁLCULO – TANQUE SÉPTICO 

 
Tanque séptico Tanque séptico -1 (Térreo) 

 

 
 
 

Habitação 

 
 
 

Ocupação 

 
 
 

Tipo 

 
Número de 

Ocupantes 

 
Contribuição de esgoto 

 
Contribuição de lodo 

 
N 

Unitário Total Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) (L/dia) 

ESCOLA 

FRANCISCA 

BARRETO 

DA SILVA 

 
 

Temporário 

Edifícios 

públicos 

ou 

comerciais 

 
 

170 

 
 

50.00 

 
 

8500.00 

 
 

0.20 

 
 

34.00 

 
Dados: 

Intervalo entre limpezas: 2 anos 

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC 

K = Taxa de acumulação de lodo: 105 

T = Tempo de detenção de despejos: 0.58 dia 

Lf = Contribuição de lodo fresco: 34 Litros/dias 

C = Contribuição de esgoto: 8500 L/dia 

 

Volume estimado: 

V= 1000 + (C * T + K * Lf) 

V= 1000 + (8500 * 0.58 + 105 * 34) 

V= 9500 L ou 9.50 m³ 

 

 
Dimensões: 

Formato: Prismático 

Número de câmaras: Câmara única 

Comprimento: 360 cm 

Largura: 180 cm 

Profundidade útil: 150 cm 

Volume efetivo: 9.72 m³
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ANEXO D – MEMORIAL DE CÁLCULO – SUMIDOURO 

 
Sumidouro (Térreo) 

 

 
Habitação 

 
Ocupação 

 
Tipo 

Número de 

Ocupantes 
Contribuição de esgoto 

N 
Unitário Total 

(L/pessoa.dia) (L/dia) 

ESCOLA 

FRANCISCA 

BARRETO DA 
SILVA 

 
Temporário 

Edifícios 

públicos ou 

comerciais 

 
170 

 
50.00 

 
8500.00 

 

 

 

 

Teste Camada 
Espessura da 

camada (m) 

Tempo de duração do 

teste (min) 

Rebaixamento de 

água (m) 

1 1 1.00 30 0.30 

2 1 1.00 30 0.30 

3 1 1.00 30 0.30 

 

Dados: 

Taxa de percolação média do solo: 100 min/m 

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.130 m³/m².dia 

C = Contribuição de esgoto: 0 L/dia 

 

Área de infiltração estimada: 

A = (C / 1000) / T 

A =(0 / 1000) /0.130 

A = 0.00 m² 

 

Dimensões: 

Formato: Cilíndrico 

Número de sumidouros: 1 

Diâmetro de cada sumidouro: 250 cm 

Altura: 775 cm 

Área útil de infiltração: 65.78 m²
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ANEXO E – LISTA DE MATERIAIS 

 

 

Lista de Materiais 

Alimentação 

Metais 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Registro de Pressão DOCOL JET 30 3/4" 1 pç 

2 Registro de esfera 3/4" 1 pç 

3 Registro de gaveta bruto ABNT 1" 1 pç 

PVC misto soldável 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Colar de tomada em PVC 3/4" 1 pç 

2 Bomba  2 v 1 pç 

3 Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4" 1 pç 

PVC rígido soldável 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 25 mm - 3/4" 1 pç 

2 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 60 mm - 2" 1 pç 

3 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p regis- 
tro 

25 mm - 3/4" 1 pç 

4 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p regis- 
tro 

32 mm - 1" 2 pç 

5 Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm 1 pç 

6 Joelho 90º soldável 25 mm 8 pç 

7 Joelho 90º soldável 32 mm 11 pç 

8 Luva de correr p/ tubo 32 mm 1 pç 

9 Luva soldável 25 mm 1 pç 

10 Luva soldável 32 mm 2 pç 

11 Torneira de bóia 3/4" 1 pç 

12 Tubos 25 mm 33,12 m 

13 Tubos 32 mm 77,8 m 

14 Tê 90 soldável 32 mm 3 pç 

Esgoto 

Caixas de Passagem 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES- 60x60 cm 4 pç 

2 Caixa de passagem modulada DN 50 cm 1 pç 

Calha em PVC 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Bocal semi-circular 125 mm x 88 mm 2 pç 

2 Joelho 60° circular 88 mm 4 pç 

Condutor pluvial 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Circular em PVC 88 mm 2 m 
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PVC Acessórios 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Caixa sifonada 100x100x50 2 pç 

2 Caixa sifonada 100x150x50 3 pç 

3 Caixa sifonada 150x150x50 3 pç 

4 Ralo sifonado alt. reg. saída 40 100 mm - 40 mm 2 pç 

5 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" 12 pç 

6 Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/2" - 1.1/2" 1 pç 

7 Válvula p/ lavatório e tanque 1" 12 pç 

8 Válvula p/ tanque 1 1/2" 1 pç 

PVC Esgoto 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 3 pç 

2 Curva 45 longa 100 mm 5 pç 

3 Curva 90 curta 100 mm 1 pç 

4 Curva 90 curta 40 mm 20 pç 

5 Joelho 45 40 mm 28 pç 

6 Joelho 45 50 mm 8 pç 

7 Joelho 90 100 mm 9 pç 

8 Joelho 90 40 mm 1 pç 

9 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" 16 pç 

10 Junção simples 100 mm - 50 mm 11 pç 

11 Junção simples 100 mm- 100 mm 2 pç 

12 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" 49,26 m 

13 Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6" 11,7 m 

14 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm 58,43 m 

15 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 16,98 m 

16 Tê 90 40 mm 1 pç 

17 Tê sanitário 100 mm - 100 mm 6 pç 

Unidades de tratamento 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Alça Ferro 3 pç 

2 Argamassa Argamassa 2,53 m³ 

3 Brita nº3 1,48 m³ 

4 Concreto Concreto 4,47 m³ 

5 Tampa Hermética 2 pç 

6 Tijolo Furado 1265 pç 

Esgoto (Gordura) 

PVC Acessórios 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" 6 pç 

2 Válvula p/ pia 1" 6 pç 

PVC Esgoto 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Joelho 45 50 mm 4 pç 

2 Joelho 90 50 mm 12 pç 
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3 Junção simples 50 mm - 50 mm 2 pç 

4 Junção simples 75 mm - 50 mm 2 pç 

5 Redução excêntrica 75 mm - 50 mm 1 pç 

6 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 16,53 m 

7 Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3" 1,41 m 

Pluvial 

Caixas de Passagem 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm 7 pç 

Calha em PVC 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Bocal semi-circular 125 mm x 88 mm 7 pç 

2 Cabeceira direita semi-circular 125 mm 9 pç 

3 Cabeceira esquerda semi-circular 125 mm 11 pç 

4 Calha semi-circular 125 mm 164,92 m 

5 Joelho 60° circular 88 mm 14 pç 

Condutor pluvial 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Circular em PVC 88 mm 7 m 

PVC Esgoto 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 9 pç 

2 Curva 45 longa 100 mm 4 pç 

3 Curva 45 longa 150 mm 2 pç 

4 Curva 90 curta 40 mm 18 pç 

5 Joelho 45 100 mm 2 pç 

6 Joelho 45 40 mm 14 pç 

7 Joelho 45 50 mm 3 pç 

8 Joelho 90 100 mm 18 pç 

9 Junção simples 100 mm - 50 mm 5 pç 

10 Junção simples 100 mm- 100 mm 2 pç 

11 Junção simples 150 mm 1 pç 

12 Junção simples 150 mm - 100 mm 5 pç 

13 Redução excêntrica 100 mm - 50 mm 4 pç 

14 Redução excêntrica 150 mm - 100 mm 2 pç 

15 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" 93,55 m 

16 Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm - 6" 43,01 m 

17 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm 48,24 m 

18 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 5,11 m 

19 Tê 90 40 mm 1 pç 

Ventilação 

PVC Esgoto 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Joelho 45 50 mm 10 pç 

2 Joelho 90 50 mm 26 pç 

3 Terminal de ventilação 50 mm 12 pç 
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4 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" 48,21 m 

5 Tê sanitário 50 mm - 50 mm 13 pç 

Água fria 

Aparelho 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Bebedouro 25mmx 1/2" 6 pç 

2 Chuveiro 25mm x 3/4" 1 pç 

3 Ducha higiênica 25mm x 1/2" 10 pç 

4 Mictório de Descarga Descontínua 3/4" 1 pç 

5 Torneira de Jardim 25 mm x 1/2" 3 pç 

6 Torneira de Pia de Cozinha 25mm - 3/4" 6 pç 

7 Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4" 1 pç 

8 Torneira de lavatório 25 mm - 1/2" 12 pç 

9 Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2" 10 pç 

Metais 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Registro de gaveta bruto ABNT 2" 1 pç 

2 Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" 1 pç 

3 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1" 1 pç 

4 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" 14 pç 

5 Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" 1 pç 

Metais Pressmatic 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Pressmatic mictório cromado 3/4" 1 pç 

PVC Acessórios 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 
Engate flexível cobre cromado com ca- 
nopla 

1/2 - 30cm 10 pç 

2 Engate flexível plástico 1/2 - 30cm 18 pç 

PVC misto soldável 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" 10 pç 

2 Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4" 1 pç 

PVC rígido soldável 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p regis- 
tro 

25 mm - 3/4" 31 pç 

2 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p regis- 
tro 

32 mm - 1" 2 pç 

3 
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p regis- 
tro 

60 mm - 2" 2 pç 

4 Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm 6 pç 

5 Joelho 90º soldável 25 mm 27 pç 

6 Joelho 90º soldável 32 mm 9 pç 

7 Joelho 90º soldável 60 mm 1 pç 
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8 Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 8 pç 

9 Luva de correr p/ tubo 25 mm 4 pç 

10 Luva soldável 25 mm 11 pç 

11 Luva soldável 32 mm 1 pç 

12 Tubos 25 mm 77,26 m 

13 Tubos 32 mm 38,27 m 

14 Tubos 60 mm 3,54 m 

15 Tê 90 soldável 25 mm 30 pç 

16 Tê 90 soldável 32 mm 11 pç 

17 Tê 90 soldável 60 mm 2 pç 

18 Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm 4 pç 

PVC soldável azul c/ bucha latão 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Joelho 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4" 8 pç 

2 
Joelho de redução 90º soldável com bu- 
cha de latão 

25 mm- 1/2" 31 pç 

3 Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2" 1 pç 

Reservatório cilíndrico 
Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Reservatório Metálico 15000 L 1 pç 

 

Reservatório Inferior 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade 

1 Reservatório Inferior tipo cisterna  5000 L 1 pç 
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4 NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIAS 

 
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT NBR-5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria 

ABNT NBR-8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução 

ABNT NB-10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais 

ABNT NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos. 

 
ABNT NBR - 13.969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

 

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de 

água fria – Requisitos; 

 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

 
ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna; 

 
ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de 

água – Tipos – Padronização; 

 

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos; 

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e 

métodos de ensaio; 

 

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e 

métodos de ensaios; 

 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para 

instalação;
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ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e 

métodos de ensaio; 

 

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 

 
ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de 

pressão; 

 

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e 

métodos de ensaio; 

 

DMAE - Código de Instalações 

Hidráulicas; EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

 
ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos para 

tubos de PVC com parede maciça; 

 

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 

sanitário; 

 

ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de 

distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 

 

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

 
ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto 

sanitário – Especificação; 

 

ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

 
ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 

sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;
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ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto 

ou drenagem urbana – Procedimento; 

 

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes 

coletoras com tubos de PVC; 

 

Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina 

do Trabalho: 

 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 
Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. 


